Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

DETERMINA

N°@5(,,[7,3 DEL 31-)0. 201 %

OGGETTO: Ratifica intervento affidamento INTERVENTO URGENTE a seguito
allagamento Centale di sollevamento Decima Bassa lavori di smontaggio e collocazione
motore esistente - Ditta CSTECNOIMPIANTI CIG ZF13DOFEF6 - Determina a contrarre

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 ¢ stata formalizzata la nomina del
sottoscritto Direttore Generale {.f.

Vista I’allegata proposta del Responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro avente
ad oggetto: Ratifica intervento affidamento INTERVENTO URGENTE a seguito allagamento

Centale di sollevamento Decima Bassa lavori di smontaggio e collocazione motore esistente -
Ditta CSTECNOIMPIANTI CIG ZF13DOFEF6 - Determina a contrarre

Tutto cio premesso

Dectermina di

1. Approvare 'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro
Ratifica intervento affidamento INTERVENTO URGENTE a seguito allagamento Centale di
sollevamento Decima Bassa lavori di smontaggio e collocazione motore esistente — Ditta
CSTECNOIMPIANTI CIG ZF13DOFEF6 — Determina a contrarre
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PROPOSTA DI DETERMINA

Oggetto: Ratifica intervento affidamento INTERVENTO URGENTE a seguito allagamento Centale
di sollevamento Decima Bassa lavori di smontaggio e collocazione motore esistente - Ditta
CSTECNOIMPIANTI CIG ZF13DOFEF6 - Determina a contrarre

1 Responsabile del procedimento
Premesso:

Che con delibera n. 17 del 15.03.2001, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM 'esercizio delle
attivita-di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell’acqua potabile di Taormina;

Vista la relazione di servizio prot. ASM 7313 del 30.10.2023 con la quale & stata rilevato I'allagamento
della centrale di Decima Bassa.

Vista la nota prot. ASM 7207 del 25.10.2023 con la quale ASM ha richiesto stante I'estrema urgenza e
indifferibilita I'intervento della ditta CSTECNOIMPIANTI.

Considerato che a lavori eseguiti la ditta CSTECNOIMPIANTI ha fatto pervenire al prot. ASM 7316 del
30.10.2023 la relazione dell’attivita svolta e i costi a consuntivo.

Visto I'art. 1, c. 450 Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall’art. 1, c. 502 e 503, Legge di
stabilita 2016, n. 208/2015, la quale ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti, di valore inferiore
ai 1.000,00 euro, potranno essere acquistati senza obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico per le
Pubbliche Amministrazioni.

Visto il comma 130 dell’art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale modifica
'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo
di ricorrere al Me.Pa,, da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

Tenuto conto dell’esiguita dell'importo, il servizio di cui sopra, pud avvenire anche mediante
negoziazione ed affidamento diretto con unico fornitore, in base all’art. 50 del D. L.gs n. 36/2023 ed in
virtit del comma 130 dell’art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019} il quale
modifica l'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere
nell’obbligo di ricorrere al Me.Pa., da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

Pertanto si ratifica I'affidamento dei lavori urgenti in oggetto per un importo di € 2.200,00 esclusa iva
alla ditta CSTECNOIMPIANTI al fine di ripristinare il corretto funzionamento della centrale di
sollevamento di Decima Bassa
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Tutto cié premesso
Propone

1) Di ratificare I'affidamento dei lavori in oggetto urgenti eseguiti presso la centrale di sollevamento di
Decima Bassa per un importo di € 2.200,00 esclusa iva alla ditta CSTECNOIMPIANTI al fine di

ripristinare il corretto funzionamento della suddetta centrale.

2) Pubblicare la presente sul sito istituzionale di ASM.

3) Trasmettere la presente alla Giunta e al Consiglio Comunale di Taormina.

il Responsabile Settore Acquedotto
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TAORMINA

Taormina 25/10/2023

Spett.le CS Tecno Impianti

Come concordato col direttore Generale si richiede intervento urgente presso centrale
di sollevamento Decima Bassa per valutazioni danni ai motori a seguito allagamento
del 24 ottobre. Si autorizza lo smontaggio

ASM Taormina Prot., N.0007207 del 25-10-2023 partenza

* Copia conforme all'originale *

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicold Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel, 942.683800

hitp: / www taorminaservizipubblici.it d
e-mail: info(@iaorminaservizipubblici.it.it
PEC: asmtaorminaf@eiganec.it




ASM Taormina Prot. N,0007313 del 30-10-2023 arrivo

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TACRMINA

SETTORE ACQUEDOTTO
Taormina, 1i 30/10/2023

Al Direttore Generale f.f
Al Presidente e al Cda

Oggetto: Relazione di servizio allagamento centrale di sollevamento Decima Bassa del 22.10.2023

Con la presente si relaziona che in data 22.10.2023 durante il controllo Serbatoi, il dipendente
Alberto Ettore trovava la centrale di sollevamento totalmente allagata. Prontamente comunicava con
il sottoscritto che si recava immediatamente sui luoghi. Vista 1’impossibilitd ad accedere causa
acqua alta e pericolo derivante dalla presenza della cabina di alimentazione elettrica attiva, veniva
contattato tramite il Direttore Generale il Responsabile Settore Tlluminazione per effettuare lo
stacco di energia elettrica, menire il sottoscritto allertava i Vigili del Fuoco.

Solo dopo lo stacco dell’energia elettrica da parte di Enel, ci spingevamo all’interno della centrale e
si constatava che i motori erano totalmente sommersi dall’acqua.

Una volta defluita tutta 1’acqua abbiamo effettuato tutte le verifiche, appurando che i motori cra
pieni di acqua all’interno, pertanto non potevano essere avviati.

In data 25.10.2023 a mezzo pec veniva richiesto I’intervento della ditta CS Tecnoimpianti iscritta
all’albo ditte di fiducia che dopo opportune verifiche mediante le strumentazioni trovava entrambi 1
motori pieno d’acqua ¢ uno dei duve in corto circuito, quindi entrambi inutilizzabili, vista
I’importanza e 1"urgenza di rimettere in esercizio la centrale di sollevamento, considerato che alla
centrale di Santa Filomena c’era un motore gemello inutilizzato, veniva richiesto alla
CSTecnoimpianti di smontate i due motori guasti (in attesa di avere un preventivo per la
riparazione) e portare quello di Santa Filomena presso la’centrale di Decima Bassa,

Le suddette operazioni venivano effettuate tra il 25.10.2023 e il 26.10.2023, mettendo ’impianto in
esercizio alle ore 18:00 circa del 26.10.2023.

Tanto Dovesasi

i Raspohsabife Settore Acquedotto
Dott, Carmelo PaoleSpadarg, p
A IS 41‘/

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolo Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

’ htip: /7 www taorminaservizipubblici.it
e-mail: infot@taorminaservizipubbliel.it.it
PEC: asmtaoriminat@uieavec.it
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Durc On Line

Numero Protocollo  JNAIL_40976983 Data richiesta 271102023 | Scadenza validita | 24/02/2024

Penominazione/ragicne sociale C.S. TECNOIMPIANTI SRL
Cadice fiscale 042726108786
Sede legale VIA GIROLAMO LA ROSA, 23 95045 MISTERBIANCO (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
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il Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi del’'INPS, del’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell'edilizia.
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